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Настоящая методика распрqтравяется на системы Kotrтpoл, температ}?ы и
давJIевиJI волоковIlо-огпrчески9 ВОСК-РЛм (дsлее по тексту - сцстемц или ВОСК- РЛм) и
ycTallaBJIIlB{}еT метOдш ц срсдстцr их первяrtllой поверки.

Сsстемы коЕrрол.' т€мпсратуры и давлеяия волоковttо-опгliчсскllс ВОСК-РЛм
подлежат первпчIой поверке до вводat в эксплуатацию.

Мсгрлогические и техfi t{ческхе хар8кI€рцспrки;
Дrапазоп вr,fерсний т€r.пературш, "С:..... ............от мвнус 60 ло пlчос 200
ПредеJБr допускасмой абсо.шопrоf, погр€цtпости KallaJla trзмеревий т€мпературы, "С: .,..,...,.+l

ДиаЕазоЕ rтf,мерсвий пзбыточцого давпеЕия, МПа: .................. от 0 до 2,5; от 0 до 6; от 0 до l0;
от 0 до 25; от 0 до 40; ог 0 до 50; от 0 до 75

Пределы допускаемоfi осsоваой пршв€денвой погрешности
каIIала взмерений избьпочлого даЕлеЕия ,О/о: ..-......--..-.......-...--.......................,...... +0,2; *0,5; * 1,0

Доrryскаемая допо,пвите,tБЕ8Jt погрешЕость кдrа,'Iа язмеревхй избьfто.вого дааJIеция от
пзмсЕсвия температурц окружшощеfi ср€ды от вормщъньц условtd (2Or5) "С равна
осЕоввоf, погрешвосги.
Время едяrrrтчного измереЕшr, с:............. .................З0
Разршевис по темлерryре, "С:..........,.., ....,..0,25; 0,5
Разрсшспие по давлению, МПа:............. .....................0,00l; 0,005; 0,05; 0,5

Дцrпа кабеля, м:..... ...........................,. от l00до 10000
Врем! уgгаtlовrlеЕия рабочего рlкям4 милл, не более: .,...,...... .............l0
Время Еепрерыввой рботы, ч, яе меяее: ...-............24
Напряжеппе пrrгаflиr, В;............................. ..,..........................22О+22 (50 Гц)
Максиrrаtьиая потребrиемая мощвость, В,А: ............................. ..............40

Тшп оrгпчсского волокЕа: ...................... одtомодовое (группа G.652 по классифжачtпt ITU-T)
Д,гrrва воrцrы вgгочпика ишучеllия, мкм: ............. l,55
Ср,шlяя мошtость изrryчсния, мВт, rreBee:.............-.................,. ...,...........l0
Габарrпrые размеры:

- оптоэлектрlIпого мо,ryJrя сrсгемы (ШхВхГ), м]чi ..............,.......,...........,l60x520"2l0;
- рла пробразоваяия, мм:.,.......,...,....,...,... ........................ОЗ0х500

Масса:
-оптоэлектрохrrогомо,ryлясястемы,кг:.. ................,...........,,.....l0;
- рла пробразоваяия, кг: ......................,.. ......................................4.

Рабо.fiе условЕя экспJryатlцrrl системЫ:
- темвература окр},)fiаюцей ср€ды, ОС:.... .............от 0 до плос 40;
- отвосrтеJъвая BJIФKtlocTb окр}rкающего воздух4 7о:................-.-_.-..-.-...........до 80.

l Оп€рацпll noEeprqt
1.1 Пря прs€дсний поверки допхоlы бьrгь выпоJшеЕы сJlсдующие опФац}rи:
- ввеrший осмотр (п.6.1);
- проверка допускаемой абсолютной погрешяости капала кмер€flий тсмперат)ры

сястемы (п.6.2);
- проверка допускаемой освоввой прЕsедеfl$ой погрещпоств каrала измереЕий

избьпочlого давлеflця сrrсте},tы (п.6.3);

2 Средqгаr повсркп
2.1 При прведеirих поверкп приборв прrrмсrrяют след/юцI4е средства:
- тсрмометр цифрвоЙ прецrзrоняцЙ DTI-1000 с термопреобразователем

соцротивJIеЕия STýl00, пределы допускаемоf, абсоrшотной погрец!Еости +0,0З ОС + c.il.p.,
двапазон измер€fiЕй темперт}?ы от llltпyc 50 до плюс 650 'С;

- термометр сопртllвJrеви, платиllовый эталоЕfiый 3-го разряла типа ПТС-l0М,
дхапазон измер€Еrтй от мивус t 96 ло 0,0l 'С;

- мвогокlшlьтьпьй пЁцизиоявьй }l]мерЕт€rь темперагуры МИТ 8.10(M) с предеJIом



доIryс(аемой осflопrой абсолrошой погрещости изм€ренпя соцромвлеIrrя *(lo5,R+5,1o-1,
где R - измеряемо€ сопртив]tеЕйе, Ом;

- т€рмоqтагы )lйдкостные преrпввоЕЕые моделей ТПП-1.0, ТГlП-|.l, ТГП-1.2 с
обцшм д}iапезоЕом аоGпризводrtмьD( темпераDт от мвЕус 60 до плюс 300 "С п
Irестабпльвостью поддерх(аIrия задшIЕоf, температуры *(0,0М...0,02) ОС;

- ЕзмерштеIrьвая поршfiевая системе грузопорIшlеаого машометро, дiапазон
измер€ЕЕй от 0,1 ло б МП4 класс тотrости 0,005;

- шмерЕте,пьяаa поршцеваr система гр}зопорцшевого маяометра" двtшtвов
измсрний m 1,25 ло 60 МПа, класс mчноспt 0,05;

- мшIомgrр ФузопоршIrевой МП-2500, диалазон измернrfi от 5 до 250 МЩ класс
то.пtости 0,02.

Првмечания:
l Все срлсrва измереrrиfi, прllменяемые при пов€ркеl долкЕы IlMeTb дейqгв},Iощпе

свидетеJIьств{r о пов€рке.
2 Доrryскасrся примеяение друп!х средств rr.змсреввfi с мgтрологическtlмtl

характ€рtlстrкамп, ве хlте указаявых, и разрешевньв к применевию в Российской
tDелерачии.

3 Требовrвпя к квелвфrrкrцшп поверrгчrеfi
3.1 К повsрке допускаот ляц, освоивttlих рбоry с лагчикамл и ttспоJБзуемýмtл

этчlлояама, шуrшвцlтх Еастоящую мgгодяку поверкд, аттестоаапЕьD( в соотвgrствии с ПР
50,2.012-94 <ГСИ. Порялок аттестации повершелей средств измеревиf,D и пмеющпх
досгато.rrr}ю хэалификацrю дrя прв€дения рбот по поверке Е Еастрйки систем.

4 ТрсбовrпUя безопsспостrt
4.1 При прsедеlтии поверки соблюдают требовация безопасности, укшашвые в

техЕическоf, доцментациt| аа датtики, прш{екяемые этаJIоЕы и вспомогательное
оборудованrlе.

4.2 Персояал, проводящий пов€рку, прхоrч{т rнструкIаж по т€}шrlке безопасяосrи
ва рабочем месrе я имеет rрупду цо технЕ(е электроб€зопаспостЕ flе ню{е Егорой.

5 ycJroвпr поверrýв в подIоmвкl к riей
5.1 При првелеяии поверки соб.полают след/ющие условшl:
- температ}та окр)r(ающсго воздrха, ОС

- относитеJIьЕtц вла)кIость окр}aкающ€го воз.щда, ОЙ

- атмосфсрное дашениq кIIа

- налрrжение пgт tия, В
- частота тптгающей сегв, Гц

20+5;
45 - Е0;

84,0 - 106,7;

50+l.
5.2 Средgгва поверки доJDбrrы быь за!цшценц от ввбраrrий rr ударв, от впешнtо(

мшшlтньц ц электрлческЕх полеl.
5.3 Подrcтазливают сиqтему к работе в соответстsпи с Р)товодствоrr по

эксплуатац!iи, На персов8JБвом компьртере усталавлt вают и запуск8ют пргрlлммное
обеспечсние ФО) дш ковфиryраlurи и прв€денпя измеревпй.

6 ПровqлеЕЕе цоверlсl
6.1. Вtlешtrиf, осмотр
6.i.l. При sЕешflем осмотр€ уfiацаsrrивают отсугствие мекшrrческrr( поврхденrй,

коррозш, царушек{й покрыпrй, Еадписей и лрутх лсфекюз, которые }lогуг поыlиrtть на

работу спст€мы Е Еа качество поверки.
6,2 Првсрка лопускасмоЯ абсолютяой погрешliости KltBlцa Езмеренfifi темпераry?ы.
6.2.1 Погрешяость определякrт в жшкостнIiв термосгатах в 5-ти коrгро.lьвьо<

точках, нzцодяtцихся авутрЕ дпапазова измеряемьD( темпсратур: мяяус 60 оС, 0 оС, пrпос 60



'С, пluос l20 "С и ьтос 200'С.
6.2,1.1 Помещают рабочий коrrец кабедя системы в термостат. Туда х<е помещ:lют и

эталоцнъй термомsтр. Далее в соответствяи с Руководством Ео эксцlryатaщии Еа
оборудоваЕпе устаяавлrвают первую коатольную тожу и досле достюкеЕия теIuIового

равЕовесшI ме)lцу термостатируемой средой, поверяемым п 9таJlоЕЕым СИ пря помощи
соответств}aющего ПО сqитывают и фиксируют рсзуIьтаты Езмеревяй телfперацры tl
заносят IiD( в цротокол измерсний. Параллельtlо зttнослт в пртокол зЕачецшI температурыJ
Езмерецные зтаJlояllым термометром. Прводят Ее меяее l0 язмереrrий ц цосле сЕятпя
показдшй уgгаlазJIивают следующую коптольltую точ<у и прводrт аЕалоIиЕIяые

опердlии.
6.2.1.2 После завершеЕи, всех пзмер€вий выtlцс,[яют срелвие арифмегические

зIiачеви, показанйй сrстемы и эталоЕяого термометра.
6.2,1.3 Погреlrпrость системы (А) в кФкдой ковтрльаой токе вычисляют Ео

формуле:

^=tх-tэ,где: tx - среднсс арифметическое з8ачевие показаIrцй датчлка;
tэ * ср€,щrе€ арифмgrическое зЕачевие поlщ}ааIй этапонного термомета, "С.

Значевяе Д ве до]Dкно превышать вормируемого знаqснпя погрешцости +l ОС во
всем диrшдзоЕе измерешlй Iемперат}?ы системы.

6.2.2 В с,тучае, ес.пи погрешвость системц превышает предсJъЕо допустимое
зЕачеЕЕе, веобходlмо првесги река,lибрвку (Еодстрйку) при помоцЕ соотвстствуюцеI0
программЕого обеспечепия. После завершевия прцедры подст?ойю{ датчиков tlроверлог
погрешость по п.6.2.1.

6.З Проверка доIryскаемой основяой прпв€деняой поr?ешцоств кацала ЕзмереЕЕй
цзбrлго.вого давлешя.

Опрдслевис освовной погрецtвостх и вариаци! црводятся одttцм пз следIющ(
способов:

- пу.ем устадовкtr по эт!цоЕttому прибору номинальвьц зЕачеffi измеряемой
веJIЕtйвы ва входе прибора и счllтывацшl соотвgтстs},юIц{х показавrd с ЕсIIъггуемого
прпбор;

- пугем устаповкR по цк€Urе испьпуемого прrtбора ЕомшаJьЕого значоllшI

даалеяt{я t с(штываяпя соответствуоцrх показапrd с 7галоняого прибора;
ОсЕовЕая погрсuцrость опр€де,,rяfiся lle меflее чем ЕрЕ 5-тя зIlачекиях изiiеряемой

веJIпIIпвы, достатоtlllо равяомеряо распределевrtьв в ,щ€шазове lзмеревия, в том ttцсле пря
зЕачеЕIiD( йзмеряемой веrlичпflы, соотвsгств}rощей нижц9му п верхЕему rtредсJlъцьв,
зяачеtiвям вьD(одцого сигtlаJIа. Освовнiц погр€шяость опредеJUIgтс, прп звачевllи
пзмеряомой веiпичиllы, полrIеяЕой лри лри6,пижевш.r к нему кlц от I\4еЕьIцш( звачемй к
боlБш,{, так и от больших звачеttий к Meпbrmrм (при пряtlом и обратном ходе).

Перед проЕеркой при обратном ходе прибор выJIерхfiаают в течеrrпе 5 мив под
воздсЙqтвием верхнего предеJьяого звачеЕия измеряемоЙ велиttЕцы, соотsетствующеЙ
предеJъllому звачеЕпIо вьD(одяого сI1rвlца. Основвlrо погрешвость орибора вшраrrcЕЕr,Iо в
7о от диапазова uзмереяий, определяют ло формуле;

" = 
(Y - Y")""" .l00%

д,
где: тсн - осЕовнlц приsеденва, поФешвость в Уо ;

Д,l - дилlазоп вмерений прибора;
(У - У"),*" - маt(симalльное среди прверяемых точек дЕацазопа отклоtiоцце

действит9льного звачеЕпя да&пения от flоминального при прямом и обратвом ходах в
едввlщах давлевхя;

Вариаrrпю (т.) вьйодrого сllгнала опреде,шIют как вацбольш}то разность межд/
зпачевrrми давлевrar, соответствующими одвому и тому же зяачеЕйю измеряемой
в&lrtrЕrы, пол)ценвыми при прибJfiжевии к нему от менъших зЕачений к боJъшл\.l и от



боrьшrх к мевьшшм. Вариацяю выходяого сягпала опредеJцrот пр!t кФ&дом прверяемом
зIlачевцIl изI\dеряемой в€JtичиЕы, крме знаqеrrий, соответствующдк нп)кЕему Е в€рхвему
предеJим Езriер€Еий. Варвачшо вьтходяого сЕr,ЕаJIа, выраж€вfiую в О/о от дtапазоЕа
хзмеflеЕцй оцределяот по tфрмуле:

lyn.*.-yo.*-l

'' 
= |-|лах_тl OФlоl д" l

где; Уп,*. _ дав:rевяе в даrноi то,д(е при црямом ходе.
Уо,. - давлсппе в даяцой то.п<е пря братном ходе

7 Оформлеппе рсзультlтов цовсркl!
7.1 Сдсгемц коЕтрrlя температ}ты и даалеЕrrя волокоЕяо-огтffческtе ВОСК-РЛм,

прошедцв€ пов€рIq/ с положите.,IьЕым резуJьтатомl прlзЕаются по.щымя и допускrются к
приriевеЕию. На яих оформляегся сЕшдетеJIьство о пов€рке в cooтBeтcтBtlrr с Прrп<азом Nз
l8l5 Мянцроriторга РоссЕи от 02 rоол.r 20l5 г. rr (иJЕr) сгавгIс, зЕак поверки в пsспорт.

7.2 При отркчагсrьвш( рqзультатах пов€ркr, в соответстlrrп с Прrкsзом Шs l8l5
Миrшроrrгорга Poccrir ог 02 Еюля 20l5 г., оформIцЕгся взв€цеttие о rrепрпю,щостп.

7.3 По согласовдrltю с заrазlшком доýускается искпюtить чltсть дlап&зоЕа
шrrерешй, в которм а прцесс€ пов€ркп устаIIовдеЁо ll€соотв€тgrв!е Еорirgруемыu
звачеЕяям метрлогтtrесюDl характервстпк, прrtведеяrrых в Еасюящей мfiодЕ(е.

7.4 По трсбоваrшю заказ.гrка допускается сокращать часть вормцруемого дlацЕlзоЕа
llзriереstlй псход'r rlз коЕкрgгвшr условrй прЕмеяеЕru сIlстем Kot{Tporl, т€мперагуры и
.lивлеttllя волокоЕцо-отrпrческrц ВоСК-Рлм.

НачаJьЕЕк лабораmрпх
МО термометрпr ФГУП (ВНИИМСD А.А. игgаmв

Начашвrк отдела язмсрсfi пй д8sпсЕц!
Фryп (вниимсD
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\_---r А.И. Гоrчарв


