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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные канаJIы (далее - ИК) системы

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ЗАО
кПриосколье> (далее - АV|ИС КУЭ), предназначенной дJIя измерения zжтивной и реактивной
электроэнергии, потребленной за установленные интервitлы времени отдельными технологиче-
скими объектаrrли ЗАО кПриосколье), сбора, храЕения, отображения, обработки и передачи по-
луrенной информации.

Перечень ИК и rх метрологические характеристики приведеIIы в приложении А.

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждьй ИК АИИС КУЭ, реЕlлизующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементныпл) способом с

rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испьrганий АИИС КУЭ с

целью угверждения типа.,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьш при испытаниях типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатацпп АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интерваrr) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, уста-

новленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонен-
та наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и
поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим дJuI того,
чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, з.lп,lены её измери-
тельньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти собьrгия могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит
официальным закJIючением, что остальные ИК этим воздействишл Ее подвергались. В этом
слrIае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с
соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, укtвчlнные в таблице l.

аблица 1 - ии

Наименование операции
Номер

rrунlсга Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первичной
повеDке

периодической
повеDке

l. ПодготовкакповеDке 7 Да Да
2. Внешний осмоm 8.1 Да Да
3. Поверка измеритеJьньD( компонентов
Аиис куэ 8.2 .Ща .Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии 8.3 ,Ща Да

5. Проверка функционирования центрirпь-
ного компьютера АИИС кУЭ 8.4 Да Да



таблицы lие цы

Наименование операции
Номер

rryнкга Н!
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
повеDке

периодическои
повеDке

6. Проверка функционирования вспомога-
тельньD( чсmойств

8.5 !а Ща

7. Проверка нагрузки на вториtшые цепи
измерительньD( трансформаторов тока

8.6 Да Да

8. Проверка погрешности часов компонен-
ТОВ АИИС КУЭ 8.7 Ща Ща

9. Проверка отсутствия ошибок информа-
ционного обмена

8.8 Ща Ща

10. Проверка метрологических характери-
стик измеDительньD( каналов АИИС кУЭ 8.9 Ща .Ща

11. Подтверждение соответствия про-
грЕlI\{много обеспечения

9 Да ,Ща

12. оформление результатов поверки 10 Да Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки примеЕrIют средства измерений и вспомогательные устройства,

в соответствии с методикЕlми поверки, укщанными в описаниях типа на измерительные компо-
ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений и вспомогательные уст
пь
пlп наименование

1
Термометр, диапi}зон измерений от минус 40 до +50 ОС, пределы допускаемой
погl]ешности tl оС

2 Волътамперфазометр. диапiвон измерения (0-1 0) А

J
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с угвержденным
докр[ентом кМетодика выполнения измерений мощности нагрузки
mансформатоDов тока в условиях эксплуатации)

4
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь дlя работы со счетчиками
системы

5 Приемник сигнчIлов точного времени (например, радиочасы МИР РЧ-01)

Примечание-,.ЩопускаетсяприменениедругихосновньD(ивспомогательньIхсредств
поверки с метрологическими характеристикЕlми, обеспечивttющими требуемые точности
измерений.

п

4



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускЕlют поверителей, аттестованньтх в соот-

ветствии с ПР 50.2.012, изуrивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измеритеJьньD( трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€lJIом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изrIившим документ кМетодика выполнения измерений мощности на-
грузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>> и прошедшим обуrение по проведе-
нию измерений в соответствии с ука:}анным документом. Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждzlющее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-

новленные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ |2.2.007.З, кПравилами техЕики безопасности при экспJryа-
тации электроустановок потребителей>), <Правилалли технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей>>, кПравилами по охране труда при эксплуатации электроустановок), а также
требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изло-
женные в их руководствах по эксшryатации.

5.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства гIоверки и оборулование
должны соответствовать требованиm,r ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ |2.2.007.7.

б условия повЕрки
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор-

мированным в технической докрлентации, но не вьD(одить за нормировЕlнные условия приме-
нения средств поверки.



8.1.2 Проверяют рЕвмещение измерительньIх компонентов, правильность схем подкJIю-
чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикап{ электрической энергии; правильность
прокJIадки проводньD( lпrний по проектной документации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньIх
измерительньIх компонентов типаI\,l и зчlводским номерам, укitзанным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючени;I провод-
ньп< линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нttличие свидетельств о поверке и срок их действия дJuI всех измерительньD(

компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии, УСВ. При обнаружении просроченньD( свидетельств о поверке измерительньIх компо-
нентов или свидетельств, срок действия которьIх близок к окончанию, даJIьнейшие операции по
поверке ИК, в которьй они входят, вьшоJIняют после поверки этих измерительньD( компонен-
тов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьD( орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нzIлиtIие докуп(ентов энергосбыто-
BbIx организаций, подтверждaющих прitвильность подкJIючения счетчика к цепям тока и на-
пряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии т:жих документов или
нарушении (отсрствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счетtIиков к цеш{м тока
и напряжения (соответствие схем подключения - схем€lм, приведенным в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтilмперфазометра. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложен-
ными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или пре-
дупреждеЕий, прокругку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетrмка с помощью переносно-
го компьютера. Преобразователь подкJIючttют к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кчrлендарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществJIяют визуаJIьно или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

8.4 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.4.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.4.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрzrльном сервере

лиис куэ.
8.4.3 Проверяют защиту программного обеспечениrI на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцио-

нированного доступа. Щля этого запускtlют на выполнение программу сбора данньtх и в поле
"пароль" вводят непрЕlвильньй код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильно-
го пapoJul программа не разрешает продолжать работу.

8.4.4 Проверяют работу аппаратIIьж ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

ратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружaют
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, еспи полrIено
сообщение об отсрствии ((кJIюча защиты).

8.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов траrrсформации измерительньD(
трансформаторов, хранJIщихся в памяти сервера.

8.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.5.1 Проверка функционировz}Еия модемов.
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специtlльньD( прогрчlNлм. Модемы считilются исправными в составе комплекса, если бьши уста-
новлены коммуtируемые соединения и по установленным соединенЕям успешно прошел опрос
счетчиков.



,Щопускается aBToHoMHzuI проверка модемов с использованием тестового програI\,Iмного

обеспечения.
8.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подктпочают к адiштерilп,I переносной компьютер с ПО, используя кабель RS-232. Про-

верка считается успешной, если удалось опросить все счетtмки, подкJIюченные к дzшному
адаптеру.

8.6 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна находиться в диа-

пазоне (0,25-1,0) SH9M.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в ус-

тановленном порядке методикой измерений.
Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки на вториtlньrх цепях ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-
ный KaHa_Tl в течение истекtlющего межповерочного интервала АИИС КУЭ. Результаты провер-
ки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного
выше условиrI для ТТ.

2 .Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным п)дем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченных ко вториtшьп,r обмоткаrчr ТТ.

8.7 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
8.7.1 Проверка устройства синхронизации времени УСВ-3.
Вкшочшот радиочасы кМИР РЧ-O1D, принимtlющие сигналы спутниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с покiваниJIми
часов сервера, полrIающего сигналы точного времени от УСВ-3. Расхождение показаний ра-
диочасов с часами сервера не должно превышать значения, укzIзЕIнного в описании типа систе-
мы. ,,Щля снятия синхронизированньD( измерений рекомендуется использовать одновременное

фотографировiшие экранов поверяемого и поверительного оборудования.
8.7.2 Распечатывilют журнrlJI событий счетчика, вьцелив собьrгия, соответствующие

сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счетчик - сервер в момент,
предшествующий корректировке, не должно превышать предела допускаемого расхождения,
укiванного в описании типа АИИС КУЭ.

8.8 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экс-

rrериментчrльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчи-
ках электрической энергии (исходная информацпя),и пzlмяти центрч}льного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.8.1 На центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значения актив-
ной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным интерваJIом за
полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют нilлитIие данньIх, соот-
ветствующих каждому 30-ти минуtному интервалу времени. Пропуск данньD( не допускается за
исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или устраненным
отказом какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.8.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера АИИС КУЭ и отмечают мо-
менты нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют со-
хранность измерительной информации в пчlмяти сервера на тех интервЕrлах времени, в течение
которого бьша нарушена связь.

8.8.3 Распечатывilют на центрЕrльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за полные
сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через оп-
топорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в пЕlп{яти счетчика. Различие значений
активной феактивной) мощности, хранrIщейся в памяти счетчика (с yreToM коэффициентов
трансформации измерительньж трансформаторов) и базе данньD( центрального сервера не

должно превышать двух единиц младшего разряда уIIтенного значениrI.



8.8.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.10.3 сличать показания счетчика по ак-
тивной и реtжтивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с дtlн-
ными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же мо-
мента времени. ,Щля этого визуЕrльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывilют показания счетIмка по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают
эти данные (с yreToM коэффициентов трансформации измерительньIх трансформаторов), с по-
кiваниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ. Расхожде-
ние не должно превышать две единицы младшего разряда.

8.9 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов АИИС КУЭ.
8.9.1 Расчетными методtlми проверяют правильность значений характеристик погрешно-

сти измерительньD( каналов АИИС КУЭ, yK.tзaHEbD( в проекте описания тuпа АУIИС КУЭ для
государственного реестра средств измерений.

8.9.2 Границы интервала основной погрешности измерительного канЕIла (ИК) электро-
энергии рассчитывают дJuI вероятности Р:0,95 дjul нормЕIльньIх условий.

8.9.3 Границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электро-
энергии выtIисJuIют по формуле (1):

6"*оо: +1,1

где 6"ооо - границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электро-

энергии вYо длtя вероятности 0,95;

67т - предел допускаемой относительной погрешности по zlмплитуде трансформатора тока
(ТТ) в %;

бч n- границы интервала относительной погрешности измерения активной электроэнергии

обусловленной угловыми погрешностями измерительньD( трансформаторов в О/о;

Бо. - предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика электроэнергии в
%.

Границы интервirла суммарной абсолпотной угловой погрешностп 0 в минугах и грани-

цы интервшIа относительной погрешности болв 0Z определяются по формулам:r---= (2)0=l9i
боп= 0,029,0,tgp (3)

где 0l - предел допускаемьп угловьIх погрешностей ТТ в минугах, соответственно;

р - угол сдвига между векторами первичньD( тока и напряжения в градусах.

8.9.4 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчиты-
вают дJuI вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, укtванные в МИ
2999, либо предусмотренные технической докуI,Iентацией на систему.

8.9.5 Границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в ра-
бочих условиях вы.IисJIяют по формуле (4):

6"r, u = +1,1

(1)

(4)

где 6"*"о - границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в 0%

дJIя вероятности 0,95;

бтг,6тн,60 А,6 л,6о, - те же велиtмны, что и в формуле 1;

бu_, - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счет!мка электро-

энергии в рабочих условиях от i - ой влияощей величины;
m - общее число влияющих велиIмн.

8.9.6 Границы интервала основной относителъной погрешности ИК реактивной электро-
энергии вьItIисJuIют по формуле (5):



6"*о, = +1,1. (5)

гДа бико р - |р{tницы интервЕrла основной относительной rrогрешности ИК реактивной электро-

энергии вО/о длlя вероятности 0,95;
бо.оr - |роницы интервiIла относительной погрешности измерения реактивной электроэнер-

гии, обусловленноЙ угловыми погрешностями измерительньтх трансформаторов в О/о;

6r, = 0,029 ,0 ,ctg? (6)

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).
8.9.7 Границы интервzIла относитепьной погрешности ИК реilктивной электроэнергии в

рабочих условиях вьItIисJuIют по формуле (7)

6"*r, = +1,1.

где все велиtмны те же, что в формулах (1), (3), (а) и (6).
ПР им е чан и е - Формулы (1), (4), (5) и (7)даныдJuI сJryчш, когдаоткJIонение внеш-

них влияющих величин от нормчtльньгх значений вызывает дополнительные погрешности толь-
ко у счетчика электроэнергии, а составJuIющими погрешности измерения электроэнергии, обу-
словленными погрешностью задания интерваJIа времени интегрирования электрической мощ-
ности, погрешностью переда.п.r информации по ГоСТ 4.199, погрешностью обработки данных,
можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9. 1 Проводится проверка соответствия заlIвленньD( идентификационньrх данньD( про-

граммного обеспечения уке}анньIх в описании типа:
- наименование прогрtlп{много обеспечения;
- идентификационное наименование прогрttммного обеспечения;
- НОМер Версии (идентификационныЙ номер) програN,rмного обеспечения;
- цифровоЙ идентификатор прогрtlммного обеспечения (контрольнаrI сумма исполняемо-

го кода);
- аЛгОритм ВьItмсления цифрового идентификатора прогрil]\4много обеспечения.

9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.0'17-2014 <ГСИ. Испытания средств из-
мерениЙ в цеJuIх утверждения типа. Проверка защиты прогрilммного обеспечения)) и ГОСТ Р
8.654-2015 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные по-
ложения).

9.2.1 Проверка докр{ентации в части прогрtlммного обеспечения.
На испытания представJuIется докуIиентация на прогрaммное обеспечение: Руководство

пользователя. ПредставленнаlI техническtul док}ментация должна соответствовать ГОСТ Р
8.654-2015 кГСИ. Требования к прогрчlммному обеспечению средств измерений. Основные по-
ложения)).

9.2.2 Проверка идентификации прогрaммного обеспечения АИИС КУЭ
Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного обеспе-

чения соответствует зiulвленным (наименование ПО и его версия опредеJuIются после загрузки
ПО в ра:}деле <справка>).

Результат испытаний считать положительным, если Идентификационное наименование и
номер версии прогрilммного обеспечениrI соответствует заявленному.

9.2.3 Проверка цифрового идентификатора прогрilN{много обеспечения
На вьцеленньtх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (например, с помо-

щью прогрilммы Uпrеаl Соmmапdеr иJIи FSUMM). Алгоритм вьr.Iисления цифрового идентифи-
катора - MDs. Контрольные суI!{мы исполняемого кода предоставJuIются Заказчиком на каждый
вьцеJIяемый модуль ПО.

Проверка Щифрового идентификатора програIимного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где установлено ПО кАльфаЩЕНТР AC_SED. Запустить менеджер файлов, позво-

(7)

л) л) л1
отт+о;р+оБс



ляющий производить хэширование файлов или специIIJIизированное ПО, предоставJuIемое pzш-

работчиком. В менеджере файлов, необходимо открыть катzIлог и вьцелить файлы, указанные в

проекте описания типа на АИИС КУЭ. .Щшее запустив соответствующую программу просчи-
тать хэш. Полумвшиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным файлам, содержат
код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименованию

файла, дJuI которого проводилось хэширование.
Сведения об идентификационньD( данньD( (признаках) ПО СИ и методzrх его идентифика-

ции вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3.

с yreToM ПО.
9.2.4 Проверка уровня защиты программного обеспечения от непреднамеренных и пред-

намеренньrх изменений.
9.2.4.1Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренньж и преднаIч{еренньrх изме-

нений (уровни низкий, средний, высокий) проводят на основaIнии результатов исследований ПО
СИ, выполненньD( по п.п. 9.2.2-9.2.З, при этом rштывают необходшлость применения специ-
альньтх средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньD( от пред-
нЕlп,Iеренньж изменений (см. таблицу 4).

Таблица 3 - Форма для внесения сведений об идентификационньIх данных ПО
Идентификационные признчtки Значение

идентификационное наименование По
Номер версии (идентификационньй номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вьItIисления цифрового идентификатора ПО

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указЕIнные в таблице А.1 нормированы
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Табли у по си

9,2.4.2 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньD( от
случайных или непреднаNrереЕньтх изменений.

- на основе анализа документации опредеJuIется наличие (отсутствие) средств защиты
метрологически значимоЙ части ПО СИ и измеренньж дчшньD( от изменения или удЕrления в
слгIае возникновения непредсказуемьтх физических воздействий (например, наJIиIIие энергоне-
зависимой пап,Iяти для хранения измеренньп< данньтх);

- на основе функционttльньD( проверок, имитирующих непредсказуемые физические воз-
деЙствия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и
измеренньD( данньD( от измененvмили удаления в случае возникновениrI непредскtвуемьж фи-
зических воздействий;

- на основе анализа докр{ентации и проведения функциональньD( проверок, имитирую-
щих рiвличного рода ошибки или иные изменения слуrайного или непреднчlмеренного характе-
ра, проверяется их обнаружение и фиксация в журнале (ах) событий.

9.2.4.3 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньIх данньD( от
преднамеренньIх изменений.

- проверка налиtмя специЕlJIьньж средств защиты метрологически значимой части ПО СИ
и измеренньD( данньD( от преднамеренньгх изменений;

- проверка фиксации в журнале событий действий, связанньD( с обновлением (загрузкой)
метрологически значимой части ПО СИ, изменением или удчrлением измеренньIх данньD( в па-
мяти СИ, изменением парап,Iетров ПО СИ, участвующих в вычислениях и вJIияющих Еа резуль-
тат измерений;

- проведение функционшIьньD( проверок, имитирующих наступление событий, подлежа-
щих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;

- проверка невозможности искажения либо несанкционироваIIного удаления данньж жур-
нала собьrгий без нарушения защиты иньD( средств защиты метрологически значимой части ПО
СИп измеренньIх данньж от преднilN{еренньгх изменений;

- проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные права доступа к
функциям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;

- проверка наличия в конструкции СИ обеспечения защиты запоминающего устройства от
несанкционированной за,tены.

9.2.4.4 Сведения о защите метрологически значимой части ПО СИ и измеренньD( данньD(
от слуrайньгх или непреднап,{еренньгх изменений, о защите метрологические значимой части
ПО СИ и измеренньIх данньD( от преднамеренньтх изменений, и об уровне защиты ПО СИ от
непреднамеренньD( и преднамеренньж изменений вносят в протокол испытаний.

На ИВК распечатыв€lют данные по rпобому измерительному канЕrлу за предьцущие сутки,
выкJIючают ИВК. Через 5 мин вкJIючzlют ИВК, распечатывают данные по этому же канчrлу за
предьцущие суIки и сравнивilют с ранее распечатанными данными, при этом данные должны
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ца вни зшциты
Уровень защиты

ПО СИ от непреднzlмерен-
ных и преднtlN{еренньD( из-

менений

описание

низкии
Не требуется специальньIх средств защиты метрологически зна-
чимой части ПО СИ и измеренньIх данньD( от преднtlмеренньD(
изменений.

среднии
Метрологически значимшI часть ПО СИ и измеренные данные
недостаточно зяпIищены с помощью специальньIх средств защиты
от преднаN,rеренньD( изменений.

высокии
Метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные
достаточно защищены с помощью специttльньD( средств защиты
от преднilмеренньD( изменений.



бьггь пдеrrплчны.
На ИВК првзводят попьгпсу ула.пения любого файл4 ввоспмого в таблтцу 3, uрп этом на

эrраr мовrrора ИВК дод)lшо вьцаватъся сообщеЕЕе о вевозмоrоrостп удале!rия фаЙла_
9.2.4.5 Прверка }товця заrмгы ПО АИИС КУЭ оr предяамереЕЕъDс изменей:
- на ИВК rц}овзводтт поIБlп9 введеllия заведомо яеверяого пароля, при этом Еа экрztя

ИВК доJI)кlо вьцавагься сообцеЕЕе о певозможЕостЕ доступа к программе;

- на ИВК призволяг коп!tровэвце прграмм, sносимьD( в таб,шIц/ З. С помощью р€да(-
тора йск;Dкsют содержЕмос 2-4 байта скопrрвзttпъц фаf,лов, рсс.сгrывают tlово€ зrачевие
коЕгрlъЕш{ cylrм rзi{еЕеЕIýо( файлIов, которое доrDкпо отличаться ог вяесевнъо< в табrмчу 3;

- ва ИВК провзводfi поьтгку замены файла яа молифruировашьй, при зтом Еа экрв
ИВК доJDIýо вьцаватьс' сообщение о вевозможяосIп замеrtы файла.

Рфультат проверки считается поло]lФтеJтьЕым, есllи выпоJIЕrIIотся требова.шя Еастоrще-
го пуЕкга_

10 оФорlи,IЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
l0.1 На осЕоваltвй положЕтеJъЕьц результатов Ео ltуtlкгам раздела 8 выOхсыва{rг сви-

дsrЕJьство о поверке АИИС КУЭ в соответствки с Пргказом Миrпстерсгвs прмшшIешоств и
торгошш РФ от 02 июл, 20l5 r. N9 1815 <Об лверццевlrи ПоряJка прведения поверкЕ средств
измерецfi, требовашй к знаку поверкп ц содержаllию свидетеrьства о човсрке>. В приложеяии
к свпдетеJrьству укд}ъ!мют перечеЕь ИК.

10.2 Прп отрщатсльIIьD( резуJБтатах повсрки АИИС КУЭ пргзяаегся tlсгод{ой к даJБ-
ЕеfuеЙ зксплуатацrй л на Еее вьцдсп кlвецеIlие о Еецрпгодвостп в Gоотаетствип с Приказом
Мивистертва промъш,,rенЕости в торговJIи РФ от 02 цюля 2015 г. N9 l8l5 <Об улверждении
Поряша прведеняя поверки средств измереЕий, требований к зЕаку поверки и содержзlЕию
сввдfiельgгва о пов9ркеD с у(азаЕЕем прпчиfl.

Разработал;
Июlсевер по метрология
ФБУ (Кlрскd I]CM> Ю.В. Кацеев
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Табпица А.1

Приложение А
(обжаmельное)

Я ИК АИИС КУЭocTtlB l-го YDовня ик АииU ttyJ и их м е

Но-
мер
ик

Наименова-
ние точки
измерений

Измерительные компоненты Вид
элек-
тро-
энер-
гии

Метрологические
хаDактеDистики ИК

тт,
(уст. фазы)

тн
(уст. фазы)

Счетчик
электрической энергии

основ-
ная по-
греш-
ность,
+Б%

Погреш-
ность в

рабочих
условиJIх,

+ бо/о

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ктп_l0/0,4
кВ Ns 1-01
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

800/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,ý

4,3

2

ктп-10/0,4
кВ J\b 1-01
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ 2Т

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

800/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

лJ

ктп_l0/0,4
кВ Ns 1-02
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ lT

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

?ý

4,3

4

ктп-10/0,4
кВ Ns 1-02
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод
0.4 кВ 2Т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак_
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

5

ктп-l0/0,4
кВ J\b 1-03
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ lT

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

6

ктп-10/0,4
кВ J\b 1-03
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ 2Т

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

)\

4,3

7

ктп-10/0,4
кВ N9 l2-0l
ПС Влади-

мировка, РУ-
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ 1Т

т-0,66 уз
Кл.т. 0,5S

300/5
(А, в, с)

A1141RAL_S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак_
тивная

1,0

2,|

)s

4,з

13



Продолжение таблицы А.1аЁ цы
l 2 3 4 5 6 7 8

8

ктп-187
l0/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)\

4,3

9

ктп-l87
10/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

б00/5
(А, в, с)

Al 140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

75

4,з

10

ктп-201
|010,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ T-l

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

11

ктп-201
10/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ Т-2

т-O,бб уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al140-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)\

4,з

\2

ктп-198
|010,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al 140_05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

75

4,з

13

ктп-198
l0/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

l4

ктп-189
l0l0,4 кВ, РУ
0,4 кЕ}, ввод
0,4 кВ Т-1

т-0,66 уз
Кл.т. 0,5S

150/5
(А, в, с)

Al140-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

)\

4,з

l5

ктп-189
10/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

l50/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL_SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

16

ктп-19l
l0/0,4 кВ, РУ
0,4 кЕ}, ввод
0,4 кВ Т-1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак_
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

|7

ктп_ l 9l
10i0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)\

4,3

l4



Продолжение таблицы А. 1жение
1 2 3 4 5 б 7 8

l8

ктп-192
10/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL_SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

l9

ктп_l92
10/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l40-05-RAL_SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

z0

ктп-193
|0/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL_SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,т

2,5

4,з

21

ктп-l93
|010,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05_RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

,)\

4,з

22

ктп-194
l0/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

z,|

2,5

4,з

23

ктп-194
l0/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

24

ПС "Рожде-
ственская"

з5l0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

АSкl05.бN
Кл.т. 0,5
4000/5

(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

25

ПС "Рожде-
ственская"

З510,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0.4 кВ Т-2

ASK105.6N
Кл.т.0,5
4000/5

(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

26

ПС "Юби-
лейная"

З5/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-1

ASKI01.4
Кл.т. 0,5
2500/5

(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,7

2,9

3,2

5,1

27

ПС "Юби-
лейная"

з5/0,4 кВ, РУ
0,4 кВ, ввод
0,4 кВ Т-2

ASKl01.4
Кл.т.0,5
2500/5

(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

l5



Продолжение таблицы А.1должение таолицы
l 2 3 4 5 б 7 8

z8

ктп-10/0,4
кВ J\b 502
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0,4 кВ 1Т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al14lRAL-S_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

29

ктп-10/0,4
кВ }lЪ 502
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0.4 кВ 2Т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

30

ктп-l0/0,4
кВ }lЪ 601
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0.4 кВ lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

l ,0

,12

2,5

4,3

31

ктп-l0/0,4
кВ J\Ъ 501
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0,4 кВ lT

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,3

32

ктп_l0i0,4
кВ J\b 501
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0.4 кВ 2Т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,I

2,5

4,з

aaJJ

ктп_l0/0,4
кВ }lb 425
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0.4 кВ 1Т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

з4

ктп-10/0,4
кВ }lb 425
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0"4 кВ 2Т

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

35

ктп_l0/0,4
кВ JS 424
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0,4 кВ lT

т-0,6б уз
Кл.т. 0,5S

300/5
(А, в, с)

A1141RAL-S_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

16



Продолжение таблицы А. lжение таолицы А.
I 2 3 4 э б 7 8

зб

ктп-l0/0,4
кВ j\b 42б
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0,4 кВ 1Т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,)\

4,з

37

ктп-10/0,4
кВ }lb 426
ПС Прин-
цевка, РУ-

0,4 кВ, ввод
0.4 кВ 2Т

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

з8

ктп-10/0,4
кВ Ns 202,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

200/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,3

з9

ктп-l0/0,4
кв J,{b 202,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

20015
(А, в, с)

Al l40_05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)\

4,3

40

ктп-10/0,4
кВ }lЪ 203,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al l41RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

4l

зтп-10/0,4
кВ Jф l803,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,\

2,5

4,3

42

зтп-10/0,4
кВ J\b 1803,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2 ,5

,34

43

ктп-l0/0,4
кВ Ns 204,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

б00/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,7

)5

4,з

44

ктп-l0/0,4
KB.}lb 204,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-O,бб уз
Кл.т.0,5S

б00/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

45

ктп-l0/0,4
кВ }lb 205,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1 ,7

,92

3,2

5,1

|7



продолжение таблицы А. lлжение таолицы
1 2 3 4 5 6 7 8

46

ктп-10/0,4
кВ }lb 205,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

7s

4,з

47

ктп-l0/0,4
кВ Ns l01,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

75

4,з

48

ктп_l0/0,4
кВ Jt l01,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

Al l4lRAL_S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

49

ктп-l0/0,4
кВ J\b 102,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,)ý

4,з

50

ктп-10/0,4
кВ J\b

l03/l00 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

200/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,7

2,9

з,2

5,1

51

ктп_10/0,4
кВ }lЪ

103/l00 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

200/5
(А, в, с)

Al l4lRAL_S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

52

ктп-10/0,4
кВ Ns

l041400 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

800/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

53

ктп-l0/0,4
кВ J\Ъ

l04l400 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

800/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

54

ктп-l0/0,4
кВ }lb

105/630 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al14lRAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

18



таблицы А.1олжение А.
1 2 3 4 5 6 7 8

55

ктп_l0/0,4
кВ Ns

l05/б30 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

56

ктп-l0/0,4
KB.}lb 701,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

б00/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

z,5

4,з

57

ктп_l0i0,4
кВ J\b 701,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

б00/5
(А, в, с)

Al l4lRAL_S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

58

ктп-10/0,4
кВ J\Ъ 702,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)s

4,з

59

ктп_l0/0,4
кВ J\Ъ 703,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

Al l4IRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

б0

ктп-l0/0,4
кВ N9 703,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

61

ктп-l0/0,4
кВ J\Ъ 4l8,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т_0,6бм уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

62

ктп-l0/0,4
кВ }lЪ 418,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

Al141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

бз

зтп-10/0,4
кВ J\b 419,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)<

4,з

64

ктп-l0/0,4
KB.}lb 409,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

1ý

4,з

l9



Продолжение таблицы А. 1le цы
l 2 3 4 5 6 7 8

65

ктп-10/0,4
кВ N9 409,
РУ-0,4 кВ,

ввод 0,4 кВ 2

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

66

Бктп-l0/0,4
кВ J\Ъ 1104,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-O,ббм уз
Кл.т. 0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l40-05-RAL_SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

z,5

4,з

67

Бктп-10/0,4
кВ J\гs l l04,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1l40_05_RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

68

зтп-l0/0,4
кВ JФ l801,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

69

ктп-10/0,4
кВ Ns 1802,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

z,|

2,5

4,з

70

Бктп-10/0,4
кВ Ns 1105,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

I,7

2,9

3,2

5,1

7l

Бктп-10/0,4
кВ J$ l l05,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL_SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

72

ктп-10/0,4
кВ Ns 1304,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

7з

ктп-10/0,4
кВ J\! 1304,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

74

ктп-10/0,4
кВ м 1306,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

200/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

20



жение таблицы А.
1 1 3 4 5 б 7 8

75

Бктп-l0/0,4
кВ }l9 1307,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

76

Бктп_10/0,4
кВ J\b l307,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

77

ктп_10/0,4
кВ J\Ъ

103/6З0 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,т

,\

4,з

78

ктп-10/0,4
кВ }lb

l03/630 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL_SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

79

ктп-l0/0,4
кВ J\b

l0411б0 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

200/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

80

Бктп_10/0,4
кВ Jф

105/б30 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

lT

т-0,66м уз
Кл.т. 0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al14lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

8l

Бктп-l0/0,4
кВ J\b

105/630 кВА,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

2т

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

82

ктп-l0/0,4
кВ J\b 1402,
РУ-0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

1т

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

100/5
(А, в, с)

Al140_05_RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,\

z,5

4,з

83

ктIIну ]ф
4-8-02 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ, 1

с.ш.0,4 кВ,
яч. Ns 5

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

б00/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,s

4,з

2I



ие таблицы А
1 2 3 4 5 б 7 8

84

ктпну J\b

4-8-02 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ,2
с.ш.0,4 кВ,

яч. Jt 8

т_O,бб уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

,0

,|2

?ý

4,3

85

ктIIну J\lb

4-8-03 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ, l
с.ш. 0,4 кВ,

ячNs4

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

86

ктпну j\ъ

4-8-03 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ,2
с.ш. 0,4 кВ,

яч. J\Ъ 9

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A1141RAL_S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

87

ктп }lъ 4-8-
05 ПС Глин-
ное 10/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ, l с.ш.0,4
кВ. яч. J\b 4

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

88

ктп }lb 4-8-
05 ПС Глин-
ное 10/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ,2 с.ш. 0,4
кВ, яч. Jф 10

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,55/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

89

ктп Jф 4-04
пс Глинное

10/0,4 кВ,
РУ-0,4 кВ,
с.ш.0,4 кВ,

яч. Ns 4

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

90

КТПНУ Ns
3-6-02 пс
Глинное
l0/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ, 1

с.ш.0,4 кЕ},

яч. ]ф 4

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

,7

,92

3,2

5,1

22



Продолжение таблицы А. 1

l 2 3 4 5 6 7 8

91

КТПНУ Ns
3-б-02 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ,2
с.ш.0,4 кЕ},

яч. J\b l0

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)s

4,з

92

КТIIНУ Ng

3-6-03 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ, 1

с.ш.0,4 кВ,
яч. Jt& 4

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,7

)5

4,з

93

ктIIну J\ъ

3_6-03 пс
Глинное
10/0,4 KEl,

РУ-0,4 кВ,2
с.ш. 0,4 кВ,

яч. Ns l0

т_O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,ý

4,з

94

Бктп J\ъ 3-
04 Пс Глин-

ное l0/0,4
кВ, РУ-0,4
кВ, с.ш. 0,4
кВ, ввод lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5

Al14lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

?ý

4,3

95

КТП Ns 3-06
пс Глинное

10/0,4 кВ,
РУ-0,4 кВ,
с.ш. 0,4 кЕ},

яч. J\b 6

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

96

ктп J\ъ 3-6_
05 ПС Глин-

ное 10/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ, 1 с.ш.0,4
кВ. яч. J\b 4

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

97

КТП J,lb 3-б-
05 ПС Глин-

ное l0/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ,2 с.ш.0,4
кВ, яч. Ns l0

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

?ý

4,з

98

ктп тАс }lъ

5-8_05 пс
Глинное
10i0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ, 1

с.ш. 0,4 кВ,
яч. Jф 5

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2

4

5

,з

23



Продолжение таблицы А.1лжение цы
l 2 3 4 5 6 7 8

99

КТП ТАС Ns
5_8-05 пс
Глинное
10/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ,2
с.ш.0,4 кВ,

яч. Ns 14

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A114lRAL_S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)\

4,3

100

ктп тАс Jф

5-8-07 пс
Глинное
l0/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ, 1

с.ш.0,4 кВ,
яч. Ns 5

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5

A1l41RAL-S_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,3

10l

ктп тАс J\ъ

5-8-07 пс
Глинное
l0/0,4 кВ,

РУ-0,4 кВ,2
с.ш.0,4 кВ,

яч. Ns l

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

1s

4,з

|02

ктп }lb 8-06
пс Глинное

10/0,4 кВ,
РУ-0,4 кВ,
с.ш.0,4 кВ,

ввод lT

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

l0з

ЗТП Ns 5-9-
01 ПС Глин-

ное 10/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ, l с.ш.0,4
кВ- яч. Jф 2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

104

ЗТП Nр 5-9-
0l ПС Глин-
ное l0/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ,2 с.ш.0,4
кВ. яч. J\Ъ 9

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,7

?ý

4,з

l05

Бктп J\ъ 5-9-
02 Пс Глин-

ное 10/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ, 1 с.ш.0,4
кВ, яч. J\b 3

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

l06

Бктп J\b 5-9-
02 Пс Глин-

ное 10/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ,2 с.ш.0,4
кВ. яч. J\Ъ 10

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

24



Продолжение таблицы А. 1должение таолицы
1 2 3 4 5 6 7 8

|07

ктп }lb 5-9-
03 ПС Глин-
ное l0/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ, 1 с.ш.0,4
кВ. яч. J\Ъ 4

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

108

ктп J\ъ 5-9-
03 ПС Глин-

ное l0/0,4
кВ, РУ-0,4

кВ,2 с.ш.0,4
кВ, яч. J\b 10

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1 о0

,lz

2,5

4,з

109

КТП Ns 5-04
пс Глинное

10/0,4 кВ,
РУ-0,4 кВ,
с.ш. 0,4 кВ,

ввод lT

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

з00/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивнаrI

1,0

2,|

,5

4,3

ll0

ктп J\b 8-04
пс Глинное

l0/0,4 кВ,
РУ-0,4 кВ,
с.ш. 0,4 кВ,

ввод 1Т

т-O,бб уз
Кл.т.0,5S

300/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

l1l

зтп-4_19-0l
\0/0,4 кВ Пс
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак_
тивная

1,0

2,|

)5

4,3

I|2

зтп-4-19-0l
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

3,2

5,1

1lз

зтп_4_19-02
10/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

?ý

4,3

ll4

зтп_4-19_02
l0/0,4 кВ Пс
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кЕ}, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,5

4,з

25



Поодолжение таблицы А. 1ние таолицы
l 7 3 4 5 6 7 8

1l5

зтп-3-18-01
10/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т_O,ббм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1 ,0

,l2

)5

4,3

l16

зтп-3-18-0l
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

,ý

4,3

l17

зтп-3-18_02
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

118

зтп-3-18-02
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l40-05-RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

75

4,з

l19

ктп-3-18-03
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l40_05-RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,3

120

ктп-3-18-03
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

z,|

)s

4,з

|2l

ктп тАс 5_

l5-0з 10/0,4
кВ ПС Пти-
цефабрика,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т1

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

?ý

4,3

L22

ктп тАс 5-

15-03 10/0,4
кВ ПС Пти-
цефабрика,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т2

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

Al140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,

)

7

9

3,2

5,1

26



должение таблицы А.
1 2 3 4 5 б 7 8

|23

зтп 5-15-04
10/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

)\

4,3

|24

зтп 5_15_04
1,010,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

|25

Бктп 5-15-
05 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

|26

Бктп 5-15-
05 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

|27

ктп 15_02
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

200/5
(А, в, с)

A1141RAL_S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

128

ктп l5-06
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

Al141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,ý

4,3

|29

ктп 11-04
l0/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

100/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

130

ктп 11-08
10/0,4 кВ ПС
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,6б уз
Кл.т. 0,5S

50/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,3

27



Пподолжение таблицы А. 1lдолжение гаоJlицы

l 7 3 4 5 б 7 8

131

зтп 4-1 1-0б
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

|з2

зтп 4-1 1-06
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

l33

зтп 11-2l-
02 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Tl

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

z,|

)s

4,з

lз4

зтп 11-2l_
02 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ Т2

т_0,6бм уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

?ý

4,3

1з5

зтп 11-2l-
05 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Tl

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1500/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

l36

зтп 11-2l-
05 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

\,7

2,9

з,2

5,1

|з7

зтп 11_2l-
01 10/0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

138

зтп 11_21-
01 10i0,4 кВ
ПС Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

A1141RAL_S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

28



Поодолжение таблицы А. 1должение ицы
l 2 3 4 5 б 7 8

l39

ктп твкк
1-1 1-09

l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,L

)s

4,з

l40

ктп твкк
1-1 1-09

l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

,5

4,з

14l

зтп 3-4-02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al l41RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

|42

зтп 3-4-02
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

А1 141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

l43

ктп 4-01
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

50/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т, 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

75

4,з

144

зтп 4-11-07
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1 000/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2 ý

,34

145

зтп 4-1 1-07
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

|46

зтп 1-2_07
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

29



аблжение таблицы А.
1 2 3 4 5 6 7 8

|47

зтп 1-2_07
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

148

зтп 1-2-04
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1l41RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2 5,е

,з4

|49

зтп 1-2-04
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

150

зтп 1-2-06
|010,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2 ,5

,з4

151

зтп 1-2-06
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

|52

зтп 1-2-05
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
KEl, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2 ý
,J

,з4

153

зтп 1-2_05

l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

154

зтп 8-16-0l
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

Al14lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

t,0

2,1

')ý

4,з

30



Продолжение таблицы А. 1ние ицы
1 2 3 4 5 б 7 8

l55

зтп 8-16-01
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A1l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

l56

зтп 8-16-02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т_O,ббм уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

L,7

2,9

з,2

5,1

|57

зтп 8-16-02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)s

4,3

158

ктп твлк
8-16-03

l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 500/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

l59

ктп тв/вк
8-16-03

l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,ý

4,з

160

ктп тв/вк
8-1б-04

10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1500/5
(А, в, с)

Al l41RAL-SW_4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

эý

4,з

1б1

ктп твлк
8-16-04

10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1500/5
(А, в, с)

Al l41RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

|62

зтп 7-17-01
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-O,бб уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,I

2,5

4,з

зl



жение таблицы А.
1 2 3 4 5 6 7 8

l63

зтп 7-17-0l
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1 ,0

,l2

,ý

4,3

l64

зтп7-17-02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,L

2,5

4,з

lб5

зтп7-L7-02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

l66

зтп 7_17_03
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al140_05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

l67

зтп 7-17-03
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т_0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,з

168

зтп 7-17-04
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

l69

зтп 7-17-04
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2 ý,е

,з4

|70

зтп 15-18-
01 10/0,4 кВ
РП Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ Tl

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

Al14lRAL-S_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

z,|

,\

4,з

з2



продолжение таблицы A.lдолжение таолицы
l 2 3 4 5 б 7 8

|7l

зтп l5-18_
0l 10/0,4 кВ
РП Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т. 0,5S

400/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

z,9

з,2

5,1

|72

зтп 15-18-
02 10/0,4 кВ
РП Птице-

фабрика, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т1

т-O,бб уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивнм

1,0

2,|

2,5

4,з

173

зтп l5-18-
02 10/0,4 кВ
РП Птице-

фабрика, РУ
0,4 кЕ}, ввод

0,4 кВ Т2

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL_SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

l ,0

,12

2,5

4,3

174

зтп 5-6-02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1000/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2,5

4,3

175

зтп 5_6_02
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

|76

зтп 5-6-03
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВТ

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l 000/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

177

зтп 5-6-03
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

l000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2 ,5

,з4

178

ктп ткк 5-
6-06 10/0,4
кВ РП Пти-
цефабрика,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

JJ



Продолжение таблицы А.1должение таолицы
l 2 3 4 5 б 7 8

|79

ктп TIVK 5-
б_06 10/0,4
кВ РП Пти-
цефабрика,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кЕ}

т2

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак_
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

l80

ктп 5-0l
l0/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL_SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

18l

зтп 5-04
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т-0,6б уз
Кл.т.0,5S

600/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,7

2,9

3,2

5,1

l82

ктп 5_07
10/0,4 кВ РП
Птицефаб-

рика, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т-0,66 уз
Кл.т.0,5S

400/5
(А, в, с)

A1141RAL-S_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,)ý

4,3

l83

ктпну 1-2-
01 10/0,4 кВ
РП Приос-

колье, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Tl

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

Al141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

184

ктпну 1-2-
01 10/0,4 кВ
РП Приос-

колье, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

1 500/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,3

185

ктп ткк 1-

2-02 |0/0,4
кВ РП При-
осколье, РУ
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1141RAL-SW_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

186

ктп тк/к l-
2-02 |0/0,4
кВ РП При-
осколье, РУ
0,4 кВ, ввод

0,4 кВ Т2

т-O,ббм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A114lRAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

з4



Поодолжение таблицы А. 1должение таолицы
l 2 3 4 5 6 7 8

187

ктпну кк
|-2-0з 10/0,4
кВ РП При-
осколье, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив_
ная

реак-
тивная

1 ,0

,12

)\

4,3

188

ктпну кк
|-2-0з l0/0,4
кВ РП При-
осколье, РУ
0,4 кВ, ввод

0.4 кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l40-05-RAL-SW-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

)\

4,з

189

ктпну кк
|-2-04l010,4
кВ РП При-
осколье, РУ
0,4 кЕ}, ввод

0.4 кВ Т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05_RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

l ,0

,l2

2,5

4,з

l90

ктпну к/к
|-2-04l010,4
кВ РП При-
осколье, РУ
0,4 кЕ}, ввод

0,4 кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1140-05-RAL-SW-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

l91

зтп 3-4-0l
10/0,4 кВ РП
Приосколье,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

Tl

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

L92

зтп 3-4-01
10/0,4 кВ РП
Приосколье,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

,)\

4,з

193

зтп 7-8-0l
l0/0,4 кВ РП
Приосколье,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т1

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

)5

4,з

|94

зтп 7-8-0l
10/0,4 кВ РП
Приосколье,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l4lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,1

2 5

,34

35



Продолжение таблицы А. 1ие таолицы А.
t 2 3 4 5 6 7 8

195

зтп 11-12-
01 10/0,4 кВ
РП Приос-

колье, РУ 0,4
кВ, ввод 0,4

кВ Т1

т_0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1141RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

19б

зтп 11-12-
0l 10/0,4 кВ
РП Приос-

колье, РУ 0,4
KI}, ввод 0,4

кВ Т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A114lRAL-S-4T
Кл.т. 0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

|,7

2,9

з,2

5,1

|97

зтп 5-6-0l
10/0,4 кВ РП
Приосколье,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т1

т-0,6бм уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

A1l4lRAL-S_4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

z,|

75

4,3

198

зтп 5-б-01
l0/0,4 кВ РП
Приосколье,
РУ 0,4 кВ,
ввод 0,4 кВ

т2

т-0,66м уз
Кл.т.0,5S

2000/5
(А, в, с)

Al l41RAL-S-4T
Кл.т.0,5S/1,0

актив-
ная

реак-
тивная

1,0

2,|

2,5

4,з

зб


